
Plannummer Ebene

694

Umbau und 
Modernisierung Teckschule

ObjektProjektnummer

Bauherr

Gemeinde
Dettingen u. Teck

Schulstraße 4,
73265  Dettingen unter Teck

Format Datum Rev. Datum

DIN A1 13.01.2021

15-178
Rauberweg 5, 
Dettingen u. Teck

Maßstab

1 : 50

Adresse

Index

kg

gezeichnet

Werkplanung 
Mensa

EFH +/- 0.00 = 350.82 m.ü.NHN = OK FFB   

Grundriss Mensa
Erdgeschoss

= DECKENDURCHBRUCH

= BODENDURCHBRUCH

= WANDDURCHBRUCH

= WANDSCHLITZ SENKR. (NISCHE)

= WANDSCHLITZ WAAGR. (NISCHE)

= DECKENSCHLITZ (OBER / UNTER)

= FUNDAMENTDURCHBRUCH

WA

UKD

OK

RFB

FFB

LH

BRH

=WANDAUSSPARUNG

=UNTERKANTE DECKE

=OBERKANTE

=ROHFUßBODEN

=FERTIGFUßBODEN

= LICHTE HÖHE

= BRÜSTUNGSHÖHE

DD

BD

WD

WSS

WSw

DSU / DSO

FD

STAHLBETON Bestand

KS-MAUERWERK Bestand

LEICHTBAUWÄNDE Bestand

STAHLBETON Neu

KS-MAUERWERK Neu

LEICHTBAUWÄNDE Neu

BETON FERTIGTEIL Bestand

ALLE MAßE SIND VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH ZU ÜBERPRÜFEN.

UNSTIMMIGKEITEN ZWISCHEN DEN PLÄNEN DES ARCHITEKTEN UND DENEN DER FACHINGENIEURE 

SIND UMGEHEND MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.

SÄMTLICHE BRÜSTUNGSHÖHEN UND TÜRHÖHEN SIND AB OK RFB GEMESSEN.

REVISION / ÄNDERUNG
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Mensabestuhlung für
104 Personen
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Entwässerung in
Bodeneinlauf-
keine Lachenbildung! 

B

DD 0,30m/0,42m DD 0,30m/0,42m DD 0,30m/0,42m

DD 0,52m/0,62m

DD 0,52m/0,52m

DD 0,10m/0,10m DD 0,10m/0,10m DD 0,10m/0,10m DD 0,10m/0,10m DD 0,10m/0,10m DD 0,10m/0,10m DD 0,10m/0,10m

DD 0,10m/0,10m
DD 0,62m/0,44m DD 0,62m/0,44m

DD 0,30m/0,42mDD 0,10m/0,10m

Außen
wasserhahn

frostfrei

Abbruch:
Decke, Bodenbelag und Sockeln,
Trennwände aus Holz-Ständer
Sanitärgegenstände und Möblierung
Raumbeschilderung

Schützen:
> Heizkörper

Fallrohr neu
Regenwasser

Fallrohr neu
Regenwasser

Linoleumbelag 179,72m²

Acrylharzbelag 53,59m²
R12V4

Rev.
Schacht
600x600

Abbruch:
Schacht Rahmen 
ersetzen, 
600x600mm 
Bestand 

Abbruch:
Schacht Rahmen
900x900mm

Schacht
80/80
(Putzstück)

Abluftdecke
(Auslegung über

Kochstellen/Spülmaschine/
Dampfgarer/etc. beachten!!!)
Überdruck gegenüber Mensa

Gewerk Lüftung
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Display 1
Tagesmenue

Display 1
Tagesmenue

indir.
Beleuchtung

indir.
Beleuchtung

2,
001,

10
90

Glasausschnitt
30/90cm

OK 
Arbeitsplatte
Küche +0,9m

Übergabe

OK Tablettrutsche +0,65m

Rolltorschienen-
blende 15cm
mit Magnet
Revisionierbar

Rolltor

Display 1
Tagesmenue

Rolltorschienen-
blende 15cm
mit Magnet
Revisionierbar

Rolltor

Wasserzapf-
anlage

65
7

OK  Gläser 
+0,65m

Glasausschnitt
30/90cm

25

Display 1
Tagesmenue

3,
17

7
218

3,
54

15

2,
65

-0,600m

2%

60

Hubwandsystem Brandschutz F30 Hubwandsystem Brandschutz F30

30/25/260
x6

0x
3

0 1220 12 040

UCP208

15

T 30Deckenabhängung
Display!

Deckenmontage

1,10 12

OK Arbeitsplatte
Ausgabe 90cm
über FFB

F 30 F 30

OK Tablett-
rutsche 65cm
über FFB

F 30

10 1532

42
Seitenwand

70

1,
10

90
11

5
47

8

37
3,

10
7

45
2,

65

3,
54

7
65

Raum für 
Küchenlüftungsdecke 

UK Lüftungsdecke 2.50m
UK 2.65x7m

85 15 85

Installationswand 900 üOFF

90

UK Akustikdecke 3,10m

FFB EG
+/-0,00

RFB EG
-0,07

Theke aus 
A1 Material 

Glasausschnitt
30/90cm

Glasausschnitt
30/90cm

Glasausschnitt
30/90cm

Glasausschnitt
30/90cm

1,
20

3,
58
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30/25/260
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T 30Deckenabhängung
Display!

Deckenmontage

F 30

F 30

Seitenwand

1,
10

90
11

5
47
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Raum für 
Küchenlüftungsdecke 

UK Lüftungsdecke 2.50m
UK 2.65x7m

UK Akustikdecke 3,10m

32 10 15 70

1,27

33 28 38 29

95

247 70

422 15 70

75
15

48

25
65

6

Deckenmontage

F 30

F 30

Raum für 
Küchenlüftungsdecke 

UK  2.0m

UK 2.5x7m

33 80 15

42 70 15

3
65

Unterschrank
Wasserzapfanlage
mit Flügeltüren
abschliessbar

SCHNITT B-B
M 1:50

SCHNITT A-A
M 1:50

SCHNITT  AUSGABETHEKE M 1:20

X

Grundriss 
M 1:50

SCHNITT WASSERSPENDER M 1:20

V O R A B Z U G !
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