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Globaler Klimaschutz und die Energiewende beginnen vor Ort. 

Prio 1:

Prio 2:

Prio 3:

Prio 4:

- Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG)
- Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden – 
Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Gemeinde Dettingen unter Teck Leitsätze & Rechtliche Grundlagen I

Leitbild und energiepolitische Ziele

Rechtliche Grundlagen

Die Gemeinde übernimmt Verantwortung und eine Vorbildrolle für den Klimaschutz und die Energiewende. Die Gemeinde treibt die 
Energieeffizienz, Energieeinsparung und die Nutzung erneuerbarer Energien in ihren Liegenschaften voran. Unsere kommunalen 
Liegenschaften, unsere kommunalen Fahrzeuge und unsere Beschaffung wollen wir aktiv energie- und klimafreundlich betreiben und 
gestalten. Wir sind Vorbild für unsere Bürgerinnen und Bürger sowie Vorreiter im Vergleich zu anderen Kommunen. Die Formulierung 
von überprüfbaren Zielen und Maßnahmen anhand von Energiekennzahlen schafft die Grundlage für einen nachhaltigen 
Verbesserungsprozess. Unsere Energieberichte dokumentieren den Fortschritt quantitativ und qualitativ. Wir evaluieren den Stand der 
Zielerreichung und die umgesetzten Maßnahmen jährlich. Für die Einhaltung der Ziele ist jeder und jede Einzelne in der 
Gemeindeverwaltung verantwortlich.

„Wir, die Gemeinde, versorgen unsere Einrichtungen bis 2040, möglichst früher, weitestgehend klimaneutral 
(<50 t CO2,eq pro Jahr inkl. Vorkette) mit Energieträgern.“

„Wir, die Gemeinde, setzen in unseren Einrichtungen Energie und Wasser so effizient wie möglich ein. Die 
Zielwerte des European Energy Awards werden wir bis 2035 erreichen.“

„Wir, die Gemeinde, halten unsere Ausgaben für Energie- und Wasser unter der Inflationsrate.“

„Wir, die Gemeinde, vergrößern unsere Unabhängigkeit von Energieimporten, indem wir mehr 
Primärenergiequellen für unsere Einrichtungen nutzen.“

- Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz in Deutschland – Energieeffizienzgesetz (EnEfG)
- Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (KlimaG BW)
- Gesetz zur Nutzung erneuerbarer Wärmeenergie in Baden-Württemberg – Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG)

Energiebericht 2022
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Gesamter Energiebedarf nach Energieträger
ohne Kläranlage

-14%

Gesamter Wasserverbrauch

4%

Gesamter Primärenergiebedarf
ohne Kläranlage

-40%

Gemeinde Dettingen unter Teck 1 Gesamtergebnisse 1

1 Gesamtergebnisse

Energiebericht 2022

Erhöhung ggü. 2010

Einsparung ggü. 2010

Einsparung ggü. 2010
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Gesamte Treibhausgasemissionen der Energieverbrauchsgüter
ohne Kläranlage

-50%

Treibhausgasemissionen seit 2000
ohne Unterkünfte, ohne Kläranlage, ohne Sportplatz, ohne Fuhrpark

-77%

Bemerkungen und Annahmen
- weiterhin nicht mitbilanziert: Treibhausgasemissionen durch Gebäude- & Straßenbau sowie durch Büromaterial

- 2006: Inbetriebnahme Nahwärme Holzhackschnitzel
- 2013: Nahwärme Erweiterung Holzhackschnitzel
- 2014: neue Bündesausschreibung Strom
- 2021: Ökostrom für Teckschule, Schloßberghalle, Sporthalle
- 2022: Neue Unterkünfte - Wohncontainer

- 2023: Neue Bündelausschreibung: Bezug 100% Ökostrom mit Neuanlagenquote
- 2023: Außerbetriebnahme Alte Schule (siehe Rathaus)
- 2023: Neue Unterkünfte - Landhaus
- 2024: Umstellung Heizung Bauhof von Erdgas auf Umweltwärme
- 2026: Umstellung Heizung Schloßberghalle
- 2026: Umstellung Heizwerk von Heizöl auf Erneuerbare Energien
- 2028: Umstellung Heizung Rathaus
- 2030: Außerbetriebnahme Hallenbad
- 2030: Umstellung Heizung Schlößleschule

Energiebericht 2022
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- ab 2010 Bilanzierung mit Emissionen des geliefierten Stroms laut Stromkennzeichnung EnWG

Einsparung ggü. 2010

Einsparung ggü. 2000
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Gesamtkosten der Energieverbrauchsgüter nach Energieträger
ohne Kläranlage

-18%

Gesamtkosten der Verbrauchsgüter nach Medien
ohne Kläranlage

Spezifische Kosten der Verbrauchsgüter
ohne Kläranlage

-15%
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Einsparung ggü. 2010
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Inflation Erdgas

Inflation Heizöl

Inflation Brennholz

Inflation Strom

Inflation Kraftstoffe

Inflation Wasser

Bemerkungen
- Quelle: destatis
- Verbraucherpreisindex erst ab 2015 verfügbar
- aus der Inflation lässt sich nicht auf den tatsächlichen Preis schließen

Energiebericht 2022
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Dettingen Verbraucherpreis-
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Strom-Wärme-Diagramm der Gebäude
ohne Sportplatz, Straßenbeleuchtung, Wasserversorgung, Kläranlage

Treibhausgasemissionen der Bilanzräume
ohne Kläranlage

Vorschlag Priorisierung
- hoch: Rathaus, Schloßberghalle, Kita Wirbelwind, Schlössleschule, Bauhof, Heizwerk
- mittel: Sporthalle, Teckschule, Kita Regenbogenknirpse

Gemeinde Dettingen unter Teck 1 Gesamtergebnisse 5
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je weiter links unten, umso besser im Vergleich zu anderen Kommunen (European Energy Award: 1 = Zielwert, 
2 = Grenzwert); Mittelwerte der letzten 3 Jahre; je größer der Durchmesser, umso höher der Anteil an den Gesamtkosten im 
Bilanzjahr
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Evaluation vorheriger Bericht

Änderungen:

- keine Detailanalyse, stattdessen zusätzliche Analysen (wie Ergebnisse Gassparen während Gasmangellage)

Neuerungen:

- Vergleich mit Inflation
- Energieziele (Leitsätze)

Energiebericht 2022

- Social Media Beiträge zu den Ergebnissen des Energieberichts

- Ergänzung Textteil mit Erläuterungen
- Formular für zukünftige monatliche Verbrauchserfassung

- Verbesserungen in der Berechnung des Benchmarks

- Berichtsweise nun konform zu Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg 2023
- Auflistung der Maßnahmen nun im Maßnahmenregister (Maßnahmenkatalog des Energiemanagementsystems

Gemeinde Dettingen unter Teck 2 Evaluation 6

2 Evaluation

- Eigenstromerzeugung, insbesondere beim Gruppenklärwerk

- Schlößleschule nicht mehr Kategorie "Schule", sondern "Vereinshaus"
- mehr automatisiertes Ausfüllen und Berechnen
- kleine grafische Verbesserungen
- verbesserte Berechnungen Kita Am Breitenstein

- Kosten Wasser = Frischwasser + Abwasser



Evaluation abgeschlossener Maßnahmen

00-06
Bilanzraum

Art
Beschreibung

Planung

Umsetzung

Ergebnis

Konsequenzen
Verbesserungs-

vorschläge

tatsächliche 
Kosten [Euro]

tatsächliche 
Einsparung 
Wärme/Kraftstoff 
[MWh/Jahr]

tatsächliche 
Einsparung 
Strom 
[MWh/Jahr]

tatsächliche 
Einsparung 
Energiekosten 
[Euro/Jahr]

tatsächliche 
Einsparung THG 
[t CO2eq]

0 0 0 0 0

05-01 Energiebezugsfläche Kita Am Breitenstein ermitteln
Bilanzraum

Art
Beschreibung

Planung
Umsetzung

Ergebnis
Konsequenzen

Verbesserungs-
vorschläge

tatsächliche 
Kosten [Euro]

tatsächliche 
Einsparung 
Wärme/Kraftstoff 
[MWh/Jahr]

tatsächliche 
Einsparung 
Strom 
[MWh/Jahr]

tatsächliche 
Einsparung 
Energiekosten 
[Euro/Jahr]

tatsächliche 
Einsparung THG 
[t CO2eq]

0 0 0 0 0

05-02 Energieberatung für Eigentümer Gebäude Kita Am Breitenstein anbieten
Bilanzraum

Art
Beschreibung

Planung
Umsetzung

Ergebnis
Konsequenzen

Verbesserungs-
vorschläge

tatsächliche 
Kosten [Euro]

tatsächliche 
Einsparung 
Wärme/Kraftstoff 
[MWh/Jahr]

tatsächliche 
Einsparung 
Strom 
[MWh/Jahr]

tatsächliche 
Einsparung 
Energiekosten 
[Euro/Jahr]

tatsächliche 
Einsparung THG 
[t CO2eq]

0 0 0 0 0

Die Berechnung erfolgte mithilfe des kostenlosen und frei zugänglichen Onlinetools 
"Solarpotenzial auf Dachflächen" der LUBW. Die Daten in ein eigenes Excel-Formular 
übernommen. Es wurden konservative Annahmen getroffen.
Mit dem aktuellen Strompreis der Bündelausschreibung sind alle Anlagen hoch rentabel, 
auch wenn einige Anlagen zu groß ausgelegt wurden. Nicht überall sind PV-Anlagen 
baustatisch umsetzbar.

Nachfrage bei der Hausverwaltung
siehe Energiebericht
Die Kennzahlen, die bisher auf wagen Annahmen beruhten haben sich deutlich verbessert.
keine

keine

Die größten Flächen gemeindeeigener Dächer wurden bereits durch die Dettinger 
Bürgerenergiegenossenschaft für eine Volleinspeisung belegt. In der Untersuchung wurde 
analysiert, welche kleinere Dachflächen für einen Eigenverbrauch für PV-Anlagen sinnvoll 
wären.
Der Stromverbrauch aus den Energiebericht 2021 und eine Abschätzung des zukünftigen 
Verbrauchs dienten als Grundlage für weitere Berechnungen.

Gemeinde Dettingen unter Teck 2 Evaluation 7

Potenzialanalyse für Photovoltaik auf gemeindeeigenen Dächern

organisatorisch
allgemein

Kita Am Breitenstein

Planung der Anlagen und Umsetzung 2024
keine

organisatorisch
Erfassung der beheizten Nettogeschossfläche für die Berechnungen im Energiebericht.

keine
keine

organisatorisch
Energetische Beratung der Hausverwaltung, um Energiesparpotenziale aufzuzeigen.
Kontakt über Maßnahme 05-01
Vor-Ort-Beratung
Abwarten der kommunalen Wärmeplanung

Energiebericht 2022

Kita Am Breitenstein



05-03 Steckbriefdaten Kita Am Breitenstein von Hausverwaltung beziehen
Bilanzraum

Art
Beschreibung

Planung
Umsetzung

Ergebnis
Konsequenzen

Verbesserungs-
vorschläge

tatsächliche 
Kosten [Euro]

tatsächliche 
Einsparung 
Wärme/Kraftstoff 
[MWh/Jahr]

tatsächliche 
Einsparung 
Strom 
[MWh/Jahr]

tatsächliche 
Einsparung 
Energiekosten 
[Euro/Jahr]

tatsächliche 
Einsparung THG 
[t CO2eq]

0 0 0 0 0

08-02 Stromfresser identifizieren Kita Wirbelwind
Bilanzraum

Art
Beschreibung

Planung
Umsetzung

Ergebnis

Konsequenzen
Verbesserungs-

vorschläge

tatsächliche 
Kosten [Euro]

tatsächliche 
Einsparung 
Wärme/Kraftstoff 
[MWh/Jahr]

tatsächliche 
Einsparung 
Strom 
[MWh/Jahr]

tatsächliche 
Einsparung 
Energiekosten 
[Euro/Jahr]

tatsächliche 
Einsparung THG 
[t CO2eq]

0 0 0 0 0

14-02 Generalsanierung Teckschule
Bilanzraum

Art
Beschreibung

Planung
Umsetzung

Ergebnis

Konsequenzen
Verbesserungs-

vorschläge

tatsächliche 
Kosten [Euro]

tatsächliche 
Einsparung 
Wärme/Kraftstoff 
[MWh/Jahr]

tatsächliche 
Einsparung 
Strom 
[MWh/Jahr]

tatsächliche 
Einsparung 
Energiekosten 
[Euro/Jahr]

tatsächliche 
Einsparung THG 
[t CO2eq]

0 60 35.000 2
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organisatorisch

organisatorisch
Suche nach den Ursachen des hohen Stromverbrauchs bzw. des schlechten Kennwerts.
keine
Besprechung mit Haustechniker

Erfassung fehlender Steckbriefdaten für die Statistik im Energiebericht.
keine
Nachfrage bei der Hausverwaltung
siehe Energiebericht
keine

Sanierung und Umbau in Bauabschnitten.
Stromeinsparung sind bereits messbar, aber Stromverbrauch deutlich zu hoch. Keine 
Einsparungen beim Wärmeverbrauch.
Suche nach Stromfressern.
Keine Sanierung ohne kosteneinsparende energetische Maßnahmen.

Kita Am Breitenstein

Kita Wirbelwind

Teckschule

Energiebericht 2022

Unverhältnismäßiger Gebrauch des Fahrstuhls, aber geringer Anteil am Stromverbrauch. 
Keine LED-Beleuchtung, vermutlich hoher Anteil am Stromverbrauch. Warmhaltung der 
Mitagessen, vermutlich mittlerer Anteil am Stromverbrauch.
Umstellung der Beleuchtung auf LED
Nutzersensibilisierung erhöhen

investiv
Grundlegende Sanierung und Umbau zur Ganztagsgrundschule.

keine



14-04 Wirtschaftlichkeitsanalyse zusätzliche PV-Anlage auf Dach der Teckschule
Bilanzraum

Art
Beschreibung

Planung
Umsetzung

Ergebnis
Konsequenzen

Verbesserungs-
vorschläge

tatsächliche 
Kosten [Euro]

tatsächliche 
Einsparung 
Wärme/Kraftstoff 
[MWh/Jahr]

tatsächliche 
Einsparung 
Strom 
[MWh/Jahr]

tatsächliche 
Einsparung 
Energiekosten 
[Euro/Jahr]

tatsächliche 
Einsparung THG 
[t CO2eq]

3.000 0 0 0 0

Energiebericht 2022

Planung der Installation der Anlage
Eine solche Analyse kann auch zukünftig auch intern durchgeführt werden.

organisatorisch
Untersuchung, ob sich eine PV-Anlage auf dem Ostflügel über der neuen Mensa lohnt.
Angebot einholen und beauftragen (Fa. Autensys)
Übermittlung von Verbrauchsdaten, Besprechung der Ergebnisse
Bei einer Auslegung auf 100% Eigenverbrauch ist die Anlage hoch rentabel.

Teckschule

Gemeinde Dettingen unter Teck 2 Evaluation 9



3 Bilanzräume
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3.8 Bürger-/Dorfgemeinschaftshäuser: Schlößleschule



3.0 Historische Entwicklung der Bezugsgrößen

Basisjahr Bilanzjahr
2010 2022

1.108 1.099

3.254 3.254
530 530
633 0

450 0
883 1.130
158 208

0 209
0 1.134

0 633

1.484 1.484

564 564

330 330

1.597 1.597

185 185

1.512 1.512

989 989

12.688 13.869

13.677 14.858

Beckenfläche 
[m²] 313 313

Spielfläche [m²] 13.490 13.490
Straßenlänge 
[km] 28,5 28,5

Wassermenge 
[m³] 276.047 350.000

vorläufig

5.698 6.282

EBF = Energiebezugsfläche
wird automatisch ausgefüllt

beheizte 
Raumfläche [m²]

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.0 Historische Entwicklung der Bezugsgrößen 11

Turnhallen/Sporthallen

Friedhofsanlagen
Neuer Friedhof
Hallenbäder

Sporthalle
Bauhöfe
Bauhof
Feuerwehr
Freiwillige Feuerwehr

Energiebericht 2022

Bilanzraum
Verwaltungsgebäude
Rathaus
Schulen
Teckschule

Bürger-/Dorfgemeinschaftshäuser
Wirbelwind
Am Breitenstein
Regenbogenknirpse (Hintere Straße 77)
Regenbogen (Hintere Straße 85)
Starenweg
Kindertagesstätten
Schlößleschule
Alte Schule

Schlößleschule

Einwohner (Stichtag 31. Dezember, Quelle: LRA Esslingen)

Hallenbad

Sportplatz

Straßenbeleuchtung

Wasserversorgung

Hallenbad
Gemeinschaftsunterkünfte
Unterkünfte

Gesamte beheizte Raumfläche [m²]

beheizte Raumfläche Nichtwohngebäude [m²]

Stadthallen/Saalbauten
Schloßberghalle



Informationen Bilanzraum

Gebäude Alte Schule Rathaus Feuerwehr
Adresse Schulstraße 1 Schulstraße 4 Schulstraße 4
Baujahr Gebäude 1908 1962 1962
Energiebezugsfläche [m²] 530 1099 330
Anzahl Besucher/Nutzer Schülerhort öffentlich Feuerwehr
Hauptnutzungszeiten 7 bis 17 Uhr 8 bis 18 Uhr

Eigenstromerzeugung nein nein nein

Technologie Heizung
Baujahr Heizung
Heizleistung [kW]
Energieträger Heizung

Boiler Boiler Boiler

Strommix Strommix Strommix

Lüftungsleistung [kW] keine Sitzungssaal keine

Name Stromversorger
Name Wärmeversorger

3.1 Verwaltungsgebäude: RathausGemeinde Dettingen unter Teck 12

Heizleistung 
Warmwasserversorgung [kW]
Energieträger 
Warmwasserversorgung

Baujahr Warmwasserversorgung

3.1 Verwaltungsgebäude: Rathaus

Foto

Technologie 
Warmwasserversorgung

Energiebericht 2022

Gas-Brennwert
1988 + Brenner rechts: 2018
2x 170
Erdgas

Energiedienst AG
Stadtwerke Konstanz



Verbräuche im Bilanzjahr

Wärmeversorgung Licht-/Kraftstromversorgung

1.959 1.959
Erdgas Strommix
13.255 14.645

300.765 62.594
1,17 0

351.895
1,1 1,3

330.842 80.120,32
31,95

179,63
169 40,90

0,247 0,176
74 11

Wasserversorgung

1.959 EBZ = Energiebezugsfläche

2.141 wb = witterungsbereinigt

435 THG = Treibhausgas

222,05 wird automatisch ausgefüllt

Bemerkungen
- getrennte Bilanzierung zwischen Verwaltungsgebäude, Schule und Feuerwehr nicht möglich, da Unterzähler fehlen
- frühere Bücherei ist jetzt Räumlichkeit des Verwaltungsgebäudes
- inklusive Alte Schule und Feuerwehr
- ohne Rathausplatz
- ohne Wohnung in der Alten Schule

Entwicklung Kosten

spez. Energiebedarf [kWh/m²]
Primärenergiebedarf [kWh]

Eigenstromerzeugung [kWh]

Primärenergiefaktor
Energiebedarf, wb [kWh]
Primärenergiefaktor

spez. Primärenergiebedarf 

THG-Emissionen [t CO2eq]

spez. Wasserverbrauch [Liter/m²]

THG-Emissionen [t CO2eq]

EBZ [m²]

Emissionsfaktor [kg/kWh]

Ausgaben [Euro]

Emissionsfaktor [kg/kWh]

spez. Energiebedarf, wb [kWh/m²]

spez. Primärenergiebedarf 

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.1 Verwaltungsgebäude: Rathaus 13

Primärenergiebedarf [kWh]

Wasserverbrauch [m³]

Energiebericht 2022

Klimafaktor

EBZ [m²]
Energieträger

Energiebedarf [kWh]
Ausgaben [Euro]

EBZ [m²]
Energieträger
Ausgaben [Euro]
Energiebedarf [kWh]
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Entwicklung Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung Wasserverbrauch

Energiebericht 2022
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Entwicklung spezifischer Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung spezifischer Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung spezifischer Wasserverbrauch

Quelle Grenz- und Zielwerte: European Energy Award

Energiebericht 2022
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Entwicklung spezifischer Primärenergiebedarf

Entwicklung Treibhausgasemissionen

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.1 Verwaltungsgebäude: Rathaus 16

Energiebericht 2022
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Monatlicher spezifischer Energiebedarf Wärme

Monatlicher spezifischer Energiebedarf Strom

Monatlicher spezifischer Wasserverbrauch

Energiebericht 2022
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Erläuterung

Energiebericht 2022

Trotz der Inflation im Jahr 2022 konnten Energiekosten eingespart werden. Dies ist im Wesentlich auf den konstanten Gaspreis 
durch die Bündelausschreibung zurückzuführen.

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.1 Verwaltungsgebäude: Rathaus 18

Der Wärmeverbrauch ist aufgrund der schlechten Gebäudesubstanz extrem hoch. Die Energieeinsparung hat hohe Priorität. 
Maßnahmen sind dringend notwendig, um Energiekosten zu sparen.

Der Stromverbrauch sinkt seit 2018 leicht. Das resulitert hauptsächlich aus effizienteren Bürogeräten und effizienterer 
Beleuchtung. Im Vergleich zum Zielwert sind noch erhebliche Einsparungen notwendig.

Die Abtrennung der Alten Schule sowie Unterzähler für die Feuerwehr sind geplant.

Eine monatliche Ablesung der Verbrauchswerte ist ab 2024 eingeplant.

Die Treibhausgasemissionen sind im Vergleich zu anderen Gebäuden deutlich zu hoch. Diese sollen priorisiert gesenkt werden, 
indem die Wärmeerzeugunganlage ausgetauscht wird. Dies soll anhand eines Sanierungsfahrplans untersucht werden.



Informationen Bilanzraum

Gebäude
Adresse
Baujahr Gebäude
Energiebezugsfläche [m²]
Anzahl Besucher/Nutzer
Hauptnutzungszeiten

Eigenstromerzeugung

Technologie Heizung
Baujahr Heizung
Heizleistung [kW]
Energieträger Heizung

Lüftungsleistung [kW]

Name Stromversorger
Name Wärmeversorger

Gemeindewerke Oberhaching
Sales&Solutions/EnBW

280
Holz & Heizöl

teilw. Durchlauferhitzer

2018 und 2020

nein

Fernwärme
2012

Ökostrom

Heizleistung 
Warmwasserversorgung [kW]

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.2.1 Schulen: Teckschule

Energieträger 
Warmwasserversorgung

Teckschule
Rauberweg
1965, 1979, 1990
3254

19

3.2.1 Schulen: Teckschule

Foto

Technologie 
Warmwasserversorgung
Baujahr Warmwasserversorgung

200
8 bis 16 Uhr

Energiebericht 2022



Verbräuche im Bilanzjahr

Wärmeversorgung Licht-/Kraftstromversorgung

3.254 3.254
Holz & Heizöl Ökostrom

15.796 11.929
306.450 57.825

1,17 0
358.547

1,0
361.611 57.825,20

17,77

110,19

111 17,77
0,032

25 2

Wasserversorgung

3.254 EBZ = Energiebezugsfläche

2.623 wb = witterungsbereinigt

424 THG = Treibhausgas

130,30 wird automatisch ausgefüllt

Bemerkungen
- 1965 = Süd/Nordbau; 1979 = Ostbau; 1990 = Westbau; Generalsanierung 2017 bis 2020
- PV-Anlagen auf den Dächern (Eigentum der BürgerEnergiegenossenschaft, Volleinspeisung)
- 

Entwicklung Kosten

Energieträger Energieträger
Ausgaben [Euro] Ausgaben [Euro]
Energiebedarf [kWh] Energiebedarf [kWh]

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.2.1 Schulen: Teckschule 20

EBZ [m²] EBZ [m²]

Primärenergiefaktor Primärenergiefaktor

Ausgaben [Euro]

Primärenergiebedarf [kWh] Primärenergiebedarf [kWh]
spez. Energiebedarf [kWh/m²]

spez. Energiebedarf, wb [kWh/m²]

spez. Primärenergiebedarf 
[kWh/m²]

spez. Primärenergiebedarf 
[kWh/m²]

Emissionsfaktor [kg/kWh] Emissionsfaktor [kg/kWh]
THG-Emissionen [t CO2eq] THG-Emissionen [t CO2eq]

EBZ [m²]

Eigenstromerzeugung [kWh]

Wasserverbrauch [m³]
spez. Wasserverbrauch [Liter/m²]

Energiebericht 2022

Klimafaktor
Energiebedarf, wb [kWh]

0
5.000

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

Au
sg

ab
en

 [E
ur

o]

Wärme Licht-/Kraftstrom Wasser



Entwicklung Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung Wasserverbrauch

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.2.1 Schulen: Teckschule 21
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Entwicklung spezifischer Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung spezifischer Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung spezifischer Wasserverbrauch

Quelle Grenz- und Zielwerte: European Energy Award
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Entwicklung spezifischer Primärenergiebedarf

Entwicklung Treibhausgasemissionen

Energiebericht 2022
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Monatlicher spezifischer Energiebedarf Wärme

Monatlicher spezifischer Energiebedarf Strom

Monatlicher spezifischer Wasserverbrauch

Energiebericht 2022
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Erläuterung

Trotz der Generalsanierung steigt der Wärmeverbrauch. Hier werden ergänzende Maßnahmen empfohlen, um Energiekosten 
einzusparen.

Energiebericht 2022
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Noch findet keine monatliche Ablesung des Wasserverbrauchs statt. Diese ist ab 2024 eingeplant.



Informationen Bilanzraum

Gebäude
Adresse
Baujahr Gebäude
Energiebezugsfläche [m²]
Anzahl Besucher/Nutzer
Hauptnutzungszeiten

Eigenstromerzeugung

Technologie Heizung
Baujahr Heizung
Heizleistung [kW]
Energieträger Heizung

Lüftungsleistung [kW]

Name Stromversorger
Name Wärmeversorger

Technologie 
Warmwasserversorgung
Baujahr Warmwasserversorgung
Heizleistung 
Warmwasserversorgung [kW]
Energieträger 
Warmwasserversorgung

-
-

-

-

-
-

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.3.1 Kita: Starenweg 26

3.3.1 Kita: Starenweg

Foto

Kiga Starenweg
Starenweg 17
1972
-
-
-

-

-
-
-
-

-

Energiebericht 2022



Verbräuche im Bilanzjahr

Wärmeversorgung Licht-/Kraftstromversorgung

0 0
- -
0 0
0 0

1,17 0
0

0,0 0,0
0 0,00

0,00

0,00
0 0,00

0,000 0,000
0 0

Wasserversorgung

0 EBZ = Energiebezugsfläche

0 wb = witterungsbereinigt

0 THG = Treibhausgas

0,00 wird automatisch ausgefüllt

Bemerkungen
- seit 2015 nicht mehr genutzt und abgerissen
- 

Entwicklung Kosten

Wasserverbrauch [m³]
spez. Wasserverbrauch [Liter/m²]

Energiebericht 2022

Eigenstromerzeugung [kWh]

Ausgaben [Euro]

Primärenergiebedarf [kWh] Primärenergiebedarf [kWh]
spez. Energiebedarf [kWh/m²]

spez. Energiebedarf, wb [kWh/m²]

spez. Primärenergiebedarf spez. Primärenergiebedarf 
Emissionsfaktor [kg/kWh] Emissionsfaktor [kg/kWh]
THG-Emissionen [kg CO2eq] THG-Emissionen [kg CO2eq]

EBZ [m²]

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.3.1 Kita: Starenweg 27

EBZ [m²] EBZ [m²]
Energieträger Energieträger
Ausgaben [Euro] Ausgaben [Euro]
Energiebedarf [kWh] Energiebedarf [kWh]
Klimafaktor
Energiebedarf, wb [kWh]
Primärenergiefaktor Primärenergiefaktor
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Entwicklung Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung Wasserverbrauch
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Entwicklung spezifischer Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung spezifischer Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung spezifischer Wasserverbrauch

Quelle Grenz- und Zielwerte: European Energy Award
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Entwicklung spezifischer Primärenergiebedarf

Entwicklung Treibhausgasemissionen
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Monatlicher spezifischer Energiebedarf Wärme

Monatlicher spezifischer Energiebedarf Strom

Monatlicher spezifischer Wasserverbrauch
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Erläuterung

Energiebericht 2022

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.3.1 Kita: Starenweg 32

Das Gebäude wurde abgerissen.



Informationen Bilanzraum

Gebäude
Adresse
Baujahr Gebäude
Energiebezugsfläche [m²]
Anzahl Besucher/Nutzer
Hauptnutzungszeiten

Eigenstromerzeugung

Technologie Heizung
Baujahr Heizung
Heizleistung [kW]
Energieträger Heizung

Lüftungsleistung [kW]

Name Stromversorger
Name Wärmeversorger

Kita Regenbogen
Hintere Straße 85

Pellet
2014
50
Holz

Durchlauferhitzer

2014

Strommix

ja

Energiedienst AG

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.3.2 Kita: Regenbogen 33

3.3.2 Kita: Regenbogen

Foto

Technologie 
Warmwasserversorgung
Baujahr Warmwasserversorgung
Heizleistung 
Warmwasserversorgung [kW]
Energieträger 
Warmwasserversorgung

Energiebericht 2022

divers

1955, 1980, 2013
1130
Kindergarten
7 bis 17 Uhr

nein



Verbräuche im Bilanzjahr

Wärmeversorgung Licht-/Kraftstromversorgung

1.130 1.130
Holzpellets Strommix

8.269 6.062
84.378 25.770

1,17 0
98.722

1,2 1,3
101.253 32.985,60

22,81

87,36
90 29,19

0,027 0,176
2 5

Wasserversorgung

1.130 EBZ = Energiebezugsfläche

2.156 wb = witterungsbereinigt

343 THG = Treibhausgas

303,54 wird automatisch ausgefüllt

Bemerkungen
- Vereinfachung: Energiebedarf Pellets entspricht Nachlieferung im Bilanzjahr
- 

Entwicklung Kosten

Wasserverbrauch [m³]
spez. Wasserverbrauch [Liter/m²]

Energiebericht 2022

Energiebedarf, wb [kWh]
Primärenergiefaktor Primärenergiefaktor

Eigenstromerzeugung [kWh]

Ausgaben [Euro]

Primärenergiebedarf [kWh] Primärenergiebedarf [kWh]
spez. Energiebedarf [kWh/m²]

spez. Energiebedarf, wb [kWh/m²]

spez. Primärenergiebedarf spez. Primärenergiebedarf 
Emissionsfaktor [kg/kWh] Emissionsfaktor [kg/kWh]
THG-Emissionen [t CO2eq] THG-Emissionen [t CO2eq]

EBZ [m²]

Ausgaben [Euro] Ausgaben [Euro]
Energiebedarf [kWh] Energiebedarf [kWh]
Klimafaktor

EBZ [m²] EBZ [m²]
Energieträger Energieträger
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Entwicklung Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung Wasserverbrauch
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Entwicklung spezifischer Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung spezifischer Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung spezifischer Wasserverbrauch

Quelle Grenz- und Zielwerte: European Energy Award
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Entwicklung spezifischer Primärenergiebedarf

Entwicklung Treibhausgasemissionen
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Erdgas Holz
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Monatlicher spezifischer Energiebedarf Wärme

Monatlicher spezifischer Energiebedarf Strom

Monatlicher spezifischer Wasserverbrauch
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Erläuterung

Die Ablesung des monatlichen Wasserverbrauchs ist ab 2024 eingeplant.

Energiebericht 2022
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Der Stromverbrauch ist weiterhin zu hoch. Hier sollte nach Stromfressern gesucht werden.

Das Gebäude hat keinen Wärmeverbrauchszähler. Die Abschätzung des jährlichen Wärmeverbrauchs erfolgt deshalb bisher über 
den Pelletsverbrauch. Es wird der Einbau eines Wärmemengenzählers empfohlen.



Informationen Bilanzraum

Gebäude
Adresse
Baujahr Gebäude
Energiebezugsfläche [m²]
Anzahl Besucher/Nutzer
Hauptnutzungszeiten

Eigenstromerzeugung

Technologie Heizung
Baujahr Heizung
Heizleistung [kW]
Energieträger Heizung

Lüftungsleistung [kW]

Name Stromversorger
Name Wärmeversorger

Erdgas

Durchlauferhitzer

Strommix

7 bis 16 Uhr

nein

Gas
1983
35

Kita Regenbogenknirpse
Hintere Straße 77
vor 1945
208
Kindergarten (U3)

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.3.3 Kita: Regenbogenknirpse 40

3.3.3 Kita: Regenbogenknirpse

Foto

Technologie 
Warmwasserversorgung
Baujahr Warmwasserversorgung
Heizleistung 
Warmwasserversorgung [kW]
Energieträger 
Warmwasserversorgung

keine

Energiedienst AG
Stadtwerke Konstanz

Energiebericht 2022



Verbräuche im Bilanzjahr

Wärmeversorgung Licht-/Kraftstromversorgung

208 208
Erdgas Strommix

1.460 1.637
31.827 6.728

1,17 0
37.238

1,1 1,3
35.010 8.611,84

32,35

179,03
168 41,40

0,247 0,176
8 1

Wasserversorgung

208 EBZ = Energiebezugsfläche

643 wb = witterungsbereinigt

127 THG = Treibhausgas

610,58 wird automatisch ausgefüllt

Bemerkungen
- 
- 

Entwicklung Kosten

Energieträger
Ausgaben [Euro] Ausgaben [Euro]
Energiebedarf [kWh] Energiebedarf [kWh]

EBZ [m²] EBZ [m²]
Energieträger

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.3.3 Kita: Regenbogenknirpse 41

Klimafaktor
Energiebedarf, wb [kWh]
Primärenergiefaktor Primärenergiefaktor

Eigenstromerzeugung [kWh]

Ausgaben [Euro]

Primärenergiebedarf [kWh] Primärenergiebedarf [kWh]
spez. Energiebedarf [kWh/m²]

spez. Energiebedarf, wb [kWh/m²]

spez. Primärenergiebedarf spez. Primärenergiebedarf 
Emissionsfaktor [kg/kWh] Emissionsfaktor [kg/kWh]
THG-Emissionen [t CO2eq] THG-Emissionen [t CO2eq]

EBZ [m²]

Wasserverbrauch [m³]
spez. Wasserverbrauch [Liter/m²]

Energiebericht 2022
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Entwicklung Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung Wasserverbrauch
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Entwicklung spezifischer Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung spezifischer Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung spezifischer Wasserverbrauch

Quelle Grenz- und Zielwerte: European Energy Award
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Entwicklung spezifischer Primärenergiebedarf

Entwicklung Treibhausgasemissionen
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Monatlicher spezifischer Energiebedarf Wärme

Monatlicher spezifischer Energiebedarf Strom

Monatlicher spezifischer Wasserverbrauch

45Gemeinde Dettingen unter Teck 3.3.3 Kita: Regenbogenknirpse
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Erläuterung

Der Stromverbrauch liegt deutlich über dem Grenzwert. Hier wird drigend empfohlen die Beleuchtung auf LED umzustellen.

Die monatliche Ablesung des Gas- und Wasserverbrauchs hat keine hohe Priorität, da das Gebäude nur einen geringen Anteil am 
Gesamtverbrauch hat.

Energiebericht 2022
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Informationen Bilanzraum

Gebäude
Adresse
Baujahr Gebäude
Energiebezugsfläche [m²]
Anzahl Besucher/Nutzer
Hauptnutzungszeiten

Eigenstromerzeugung

Technologie Heizung
Baujahr Heizung
Heizleistung [kW]
Energieträger Heizung

Lüftungsleistung [kW]

Name Stromversorger
Name Wärmeversorger

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.3.4 Kita: Wirbelwind 47

3.3.4 Kita: Wirbelwind

Foto

Energiebericht 2022

Kita Wirbelwind
Albert-Schüle-Weg 22
2015
1134
Kindergarten

Technologie 
Warmwasserversorgung
Baujahr Warmwasserversorgung
Heizleistung 
Warmwasserversorgung [kW]
Energieträger 
Warmwasserversorgung

Strommix

ja

Gemeindewerke Oberhaching
Sales&Solution/EnBW

7 bis 17 Uhr

Fernwärme
2015

nein (PV: 26 kWp, Volleinspeisung, BürgerEnergiegenossenschaft)

Holz & Heizöl

Durchlauferhitzer

2015



Verbräuche im Bilanzjahr

Wärmeversorgung Licht-/Kraftstromversorgung

1.134 1.134
Holz & Heizöl Strommix

2.632 8.790
47.750 42.381

1,17 0
55.868

1,2
56.345 50.484,49

37,37

49,27

50 44,52
0,166

4 7

Wasserversorgung

1.134 EBZ = Energiebezugsfläche

1.796 wb = witterungsbereinigt

390 THG = Treibhausgas

343,92 wird automatisch ausgefüllt

Bemerkungen
- Verlässliche Stromzähler ab Bilanzjahr 2020; davor Schätzung
- nicht mitbilanziert: Naturkindergarten (Einzelraumfeuerung mit Holz), vernachlässigbar

Entwicklung Kosten

Energieträger

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.3.4 Kita: Wirbelwind 48

Primärenergiefaktor Primärenergiefaktor

Eigenstromerzeugung [kWh]

Wasserverbrauch [m³]
spez. Wasserverbrauch [Liter/m²]

Energiebericht 2022

Ausgaben [Euro]
EBZ [m²]

Ausgaben [Euro] Ausgaben [Euro]
Energiebedarf [kWh] Energiebedarf [kWh]
Klimafaktor
Energiebedarf, wb [kWh]

THG-Emissionen [t CO2eq] THG-Emissionen [t CO2eq]

spez. Energiebedarf, wb [kWh/m²]

spez. Primärenergiebedarf 
[kWh/m²]

spez. Primärenergiebedarf 
[kWh/m²]

Primärenergiebedarf [kWh] Primärenergiebedarf [kWh]
spez. Energiebedarf [kWh/m²]

Emissionsfaktor [kg/kWh] Emissionsfaktor [kg/kWh]

EBZ [m²] EBZ [m²]
Energieträger
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Entwicklung Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung Wasserverbrauch
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Entwicklung spezifischer Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung spezifischer Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung spezifischer Wasserverbrauch

Quelle Grenz- und Zielwerte: European Energy Award

Energiebericht 2022
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Entwicklung spezifischer Primärenergiebedarf

Entwicklung Treibhausgasemissionen
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Monatlicher spezifischer Energiebedarf Wärme

Monatlicher spezifischer Energiebedarf Strom

Monatlicher spezifischer Wasserverbrauch

Energiebericht 2022
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Erläuterung

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.3.4 Kita: Wirbelwind 53

Der niedrige Wärmeverbrauch aufgrund des hohen Neubaustandards ist gut zu erkennen.

Energiebericht 2022

Der Stromverbrauch ist viel zu hoch. Hier wird dringend empfohlen, die Beleuchtung auf LED zu wechseln.

Die monatliche Ablesung des Wasserverbrauchs ist ab 2024 eingeplant.



Informationen Bilanzraum

Gebäude
Adresse
Baujahr Gebäude
Energiebezugsfläche [m²]
Anzahl Besucher/Nutzer
Hauptnutzungszeiten

Eigenstromerzeugung

Technologie Heizung
Baujahr Heizung
Heizleistung [kW]
Energieträger Heizung

Lüftungsleistung [kW]

Name Stromversorger
Name Wärmeversorger

Energiedienst AG
Hausverwaltung Birkenmaier

Technologie 
Warmwasserversorgung
Baujahr Warmwasserversorgung
Heizleistung 
Warmwasserversorgung [kW]
Energieträger 
Warmwasserversorgung

Durchlauferhitzer

Energiebericht 2022

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.3.5 Kita: Am Breitenstein 54

3.3.5 Kita: Am Breitenstein

Foto

Kita Am Breitenstein
Am Breitenstein 15
1994

Strommix

keine

nein (BHKW, nicht im Eigentum der Gemeinde)

208,5

Erdgas

7 bis 16 Uhr
Kindergarten

Erdgas (Limburgstraße 22)
1994
Erdgas: 540 kW (95%), Heizöl: 540 kW (5%, Spitzenlast)



Verbräuche im Bilanzjahr

Wärmeversorgung Licht-/Kraftstromversorgung

208,5 208,5
Erdgas Strommix

1.748 1.678
17.670 6.563

1,17 0
20.674

1,1 1,3
19.437 8.400,64

31,48

99,15
93 40,29

0,247 0,176
4 1

Wasserversorgung

208,5 EBZ = Energiebezugsfläche

510 wb = witterungsbereinigt

145 THG = Treibhausgas

693,86 wird automatisch ausgefüllt

Bemerkungen
- Heizung+Wasser über Nebenkostenabrechnung Hausverwaltung Birkenmaier (01.07.-30.06.)

Entwicklung Kosten

Ausgaben [Euro] Ausgaben [Euro]

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.3.5 Kita: Am Breitenstein 55

EBZ [m²] EBZ [m²]
Energieträger Energieträger

Energiebedarf [kWh] Energiebedarf [kWh]
Klimafaktor
Energiebedarf, wb [kWh]
Primärenergiefaktor Primärenergiefaktor

Eigenstromerzeugung [kWh]

Emissionsfaktor [kg/kWh] Emissionsfaktor [kg/kWh]
THG-Emissionen [t CO2eq] THG-Emissionen [t CO2eq]

EBZ [m²]

Wasserverbrauch [m³]
spez. Wasserverbrauch [Liter/m²]

Energiebericht 2022

Ausgaben [Euro]

Primärenergiebedarf [kWh] Primärenergiebedarf [kWh]
spez. Energiebedarf [kWh/m²]

spez. Energiebedarf, wb [kWh/m²]

spez. Primärenergiebedarf spez. Primärenergiebedarf 
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Entwicklung Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung Wasserverbrauch
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Entwicklung spezifischer Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung spezifischer Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung spezifischer Wasserverbrauch

Quelle Grenz- und Zielwerte: European Energy Award
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Entwicklung spezifischer Primärenergiebedarf

Entwicklung Treibhausgasemissionen
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Monatlicher spezifischer Energiebedarf Wärme

Monatlicher spezifischer Energiebedarf Strom

Monatlicher spezifischer Wasserverbrauch

Energiebericht 2022
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Erläuterung

Energiebericht 2022

Aufgrund des geringen Anteils der Einrichtung am Gesamtverbrauch und dem externen Gebäudemanagement, haben Einspar- 
und Ablesemaßnahmen nur eine geringe Priorität.

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.3.5 Kita: Am Breitenstein 60



Informationen Bilanzraum

Gebäude
Adresse
Baujahr Gebäude
Energiebezugsfläche [m²]
Anzahl Besucher/Nutzer
Hauptnutzungszeiten

Eigenstromerzeugung

Technologie Heizung
Baujahr Heizung
Heizleistung [kW]
Energieträger Heizung

Lüftungsleistung [kW]

Name Stromversorger
Name Wärmeversorger

Holz & Heizöl

8 bis 22 Uhr

nein

Fernwärme
2006

Sporthalle
Rauberweg
1980
1484
Schule & Vereine

Energiebericht 2022

Gemeindewerke Oberhaching
Sales&Solution/EnBW

Technologie 
Warmwasserversorgung
Baujahr Warmwasserversorgung
Heizleistung 
Warmwasserversorgung [kW]
Energieträger 
Warmwasserversorgung

zentral

Strommix

ja

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.4 Sporthalle 61

3.4 Sporthalle

Foto



Verbräuche im Bilanzjahr

Wärmeversorgung Licht-/Kraftstromversorgung

1.484 1.484
Holz & Heizöl Ökostrom

18.210 18.016
188.100 86.595

1,17 0
220.077

1,0
221.958 86.594,80

58,35

148,30

150 58,35
0,032

16 3

Wasserversorgung

1.484 EBZ = Energiebezugsfläche

2.290 wb = witterungsbereinigt

532 THG = Treibhausgas

358,49 wird automatisch ausgefüllt

Bemerkungen
- Verlässliche Stromzähler ab Bilanzjahr 2020; davor Schätzung
- 
- 

Entwicklung Kosten

EBZ [m²] EBZ [m²]
Energieträger Energieträger
Ausgaben [Euro] Ausgaben [Euro]

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.4 Sporthalle 62

EBZ [m²]

Emissionsfaktor [kg/kWh]
THG-Emissionen [t CO2eq] THG-Emissionen [t CO2eq]

Primärenergiebedarf [kWh]
spez. Energiebedarf [kWh/m²]

spez. Energiebedarf, wb [kWh/m²]

spez. Primärenergiebedarf 
[kWh/m²]

spez. Primärenergiebedarf 
[kWh/m²]

Energiebedarf [kWh] Energiebedarf [kWh]
Klimafaktor
Energiebedarf, wb [kWh]

Eigenstromerzeugung [kWh]

Energiebericht 2022

Primärenergiefaktor

Ausgaben [Euro]

Primärenergiebedarf [kWh]

Wasserverbrauch [m³]
spez. Wasserverbrauch [Liter/m²]

Emissionsfaktor [kg/kWh]

Primärenergiefaktor
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Entwicklung Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung Wasserverbrauch

63

Energiebericht 2022

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.4 Sporthalle
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Entwicklung spezifischer Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung spezifischer Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung spezifischer Wasserverbrauch

Quelle Grenz- und Zielwerte: European Energy Award

Energiebericht 2022
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Entwicklung spezifischer Primärenergiebedarf

Entwicklung Treibhausgasemissionen
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Monatlicher spezifischer Energiebedarf Wärme

Monatlicher spezifischer Energiebedarf Strom

Monatlicher spezifischer Wasserverbrauch

Energiebericht 2022

3.4 Sporthalle 66Gemeinde Dettingen unter Teck
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Erläuterung

Energiebericht 2022

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.4 Sporthalle 67

Die monatliche Ablesung des Wasserverbrauchs ist ab 2024 eingeplant.

Es wird empfohlen, den Stromverbrauch durch eine effizientere LED-Beleuchtung zu senken, um Energiekosten einzusparen.

Durch die weitere Sanierung muss der Wärmeverbrauch gesenkt werden, um Energiekosten einzusparen.



Informationen Bilanzraum

Gebäude
Adresse
Baujahr Gebäude
Energiebezugsfläche [m²]
Anzahl Besucher/Nutzer
Hauptnutzungszeiten

Eigenstromerzeugung

Technologie Heizung
Baujahr Heizung
Heizleistung [kW]
Energieträger Heizung

Lüftungsleistung [kW]

Name Stromversorger
Name Wärmeversorger

Baujahr Warmwasserversorgung
Heizleistung 
Warmwasserversorgung [kW]

nein (PV: 17,5 kWp, Volleinspeisung, nicht im Eigentum der Gemeinde)

6 bis 17 Uhr

Gas
1972
150
Erdgas

über Heizung, Boiler

1970

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.5 Bauhof 68

3.5 Bauhof

Foto

Bauhof
Mühlstraße 13

Technologie 
Warmwasserversorgung

1970
564
Bauhofmitarbeiter

Energiebericht 2022

Energieträger 
Warmwasserversorgung

Erdgas, Strommix

keine

Energiedienst AG
Stadtwerke Konstanz



Verbräuche im Bilanzjahr

Wärmeversorgung Licht-/Kraftstromversorgung

564 564
Erdgas Strommix

4.274 1.325
96.894 5.007

1,17 0
113.366

1,1 1,3
106.583 6.408,96

8,88

201,00
189 11,36

0,247 0,176
24 1

Wasserversorgung

564 EBZ = Energiebezugsfläche

1.446 wb = witterungsbereinigt

85 THG = Treibhausgas

150,71 wird automatisch ausgefüllt

Bemerkungen
- inklusive Wohnung
- Wasserverbrauch 2022: einmalig 589 m³ für Frischwasser Standrohr, herausgerechnet
- 2022: Baustelle Salzlager

Entwicklung Kosten

3.5 Bauhof 69

Emissionsfaktor [kg/kWh] Emissionsfaktor [kg/kWh]
THG-Emissionen [t CO2eq]

Energiebedarf [kWh] Energiebedarf [kWh]

EBZ [m²] EBZ [m²]
Energieträger Energieträger
Ausgaben [Euro] Ausgaben [Euro]

Gemeinde Dettingen unter Teck

Primärenergiebedarf [kWh] Primärenergiebedarf [kWh]
spez. Energiebedarf [kWh/m²]

spez. Energiebedarf, wb [kWh/m²]

spez. Primärenergiebedarf spez. Primärenergiebedarf 

Klimafaktor
Energiebedarf, wb [kWh]
Primärenergiefaktor Primärenergiefaktor

Eigenstromerzeugung [kWh]

THG-Emissionen [t CO2eq]

EBZ [m²]

spez. Wasserverbrauch [Liter/m²]

Energiebericht 2022

Wasserverbrauch [m³]
Ausgaben [Euro]
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Entwicklung Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung Wasserverbrauch
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Entwicklung spezifischer Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung spezifischer Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung spezifischer Wasserverbrauch

Quelle Grenz- und Zielwerte: European Energy Award
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Entwicklung spezifischer Primärenergiebedarf

Entwicklung Treibhausgasemissionen
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Monatlicher spezifischer Energiebedarf Wärme

Monatlicher spezifischer Energiebedarf Strom

Monatlicher spezifischer Wasserverbrauch
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Erläuterung

Aufgrund der Bausubstanz ist der Wärmeverbrauch hoch. Durch die Sanierung sind erhebliche Einsparungen zu erwarten.

Energiebericht 2022

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.5 Bauhof 74

Die monatliche Ablesung der Verbräuche startet nach der Sanierung.



Informationen Bilanzraum

Gebäude
Adresse
Baujahr Gebäude
Energiebezugsfläche [m²]
Anzahl Besucher/Nutzer
Hauptnutzungszeiten

Eigenstromerzeugung

Technologie Heizung
Baujahr Heizung
Heizleistung [kW]
Energieträger Heizung

Lüftungsleistung [kW]

Name Stromversorger
Name Wärmeversorger

(siehe Rathaus)

(siehe Rathaus)

Energiebericht 2022
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3.6 Feuerwehr

Foto

Technologie 
Warmwasserversorgung
Baujahr Warmwasserversorgung
Heizleistung 
Warmwasserversorgung [kW]
Energieträger 
Warmwasserversorgung

nein

(siehe Rathaus)

(siehe Rathaus)

(siehe Rathaus)
(siehe Rathaus)

(siehe Rathaus)

Feuerwehr
Schulstraße 4

(siehe Rathaus)
(siehe Rathaus)

(siehe Rathaus)
(siehe Rathaus)

(siehe Rathaus)
(siehe Rathaus)

(siehe Rathaus)

(siehe Rathaus)



Verbräuche im Bilanzjahr

Wärmeversorgung Licht-/Kraftstromversorgung

0 0
0 0

1,17 0
0

0,0 0,0
0 0,00

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!

0,000 0,000
0 0

Wasserversorgung

EBZ = Energiebezugsfläche

0 wb = witterungsbereinigt

0 THG = Treibhausgas

#DIV/0! wird automatisch ausgefüllt

Bemerkungen
- nicht bilanzierbar, da Unterzähler fehlen
- siehe Bilanz "Rathaus"

Entwicklung Kosten

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.6 Feuerwehr 76

Energieträger
Ausgaben [Euro] Ausgaben [Euro]

Primärenergiebedarf [kWh] Primärenergiebedarf [kWh]
spez. Energiebedarf [kWh/m²]

spez. Energiebedarf, wb [kWh/m²]

Emissionsfaktor [kg/kWh] Emissionsfaktor [kg/kWh]
THG-Emissionen [t CO2eq] THG-Emissionen [t CO2eq]

Wasserverbrauch [m³]
spez. Wasserverbrauch [Liter/m²]

Energiebericht 2022

EBZ [m²] EBZ [m²]
Energieträger

Ausgaben [Euro]
EBZ [m²]

Energiebedarf [kWh] Energiebedarf [kWh]
Klimafaktor
Energiebedarf, wb [kWh]
Primärenergiefaktor Primärenergiefaktor

Eigenstromerzeugung [kWh]

spez. Primärenergiebedarf spez. Primärenergiebedarf 
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Entwicklung Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung Wasserverbrauch
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Entwicklung spezifischer Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung spezifischer Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung spezifischer Wasserverbrauch

Quelle Grenz- und Zielwerte: European Energy Award
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Entwicklung spezifischer Primärenergiebedarf

Entwicklung Treibhausgasemissionen

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.6 Feuerwehr 79

Energiebericht 2022
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Monatlicher spezifischer Energiebedarf Wärme

Monatlicher spezifischer Energiebedarf Strom

Monatlicher spezifischer Wasserverbrauch

Energiebericht 2022
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Erläuterung
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(siehe Rathaus)

Energiebericht 2022



Informationen Bilanzraum

Gebäude
Adresse
Baujahr Gebäude
Energiebezugsfläche [m²]
Anzahl Besucher/Nutzer
Hauptnutzungszeiten

Eigenstromerzeugung

Technologie Heizung
Baujahr Heizung
Heizleistung [kW]
Energieträger Heizung

Lüftungsleistung [kW]

Name Stromversorger
Name Wärmeversorger

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.7 Stadthallen: Schloßberghalle 82

3.7 Stadthallen: Schloßberghalle

Foto

Schloßberghalle
Teckstraße

Erdgas

1954, 1992
1597

ganzwöchig, 7 bis 22 Uhr

Gas
1990

Veranstaltungen, Vereinsräume, Umkleide (Sportplatzgebäude)

nein

230
Erdgas

über Heizung

1991

Energiebericht 2022

ja

Stadtwerke Konstanz
Gemeindewerke Oberhaching

Technologie 
Warmwasserversorgung
Baujahr Warmwasserversorgung
Heizleistung 
Warmwasserversorgung [kW]
Energieträger 
Warmwasserversorgung



Verbräuche im Bilanzjahr

Wärmeversorgung Licht-/Kraftstromversorgung

1.597 1.597
Erdgas Ökostrom
11.908 10.262

197.309 49.419
1,17 0

230.851 217
1,1 1,0

217.039 49.419
30,94

144,55

136 30,94
0,247 0,032

49 2

Wasserversorgung

1.597 EBZ = Energiebezugsfläche

3.482 wb = witterungsbereinigt

819 THG = Treibhausgas

512,84 wird automatisch ausgefüllt

Bemerkungen
- Verlässliche Stromzähler ab Bilanzjahr 2020; davor Schätzung
- 2022: Wasserschaden mit etwa 400 m³ Wasserverlust

Entwicklung Kosten

EBZ [m²] EBZ [m²]
Energieträger Energieträger
Ausgaben [Euro] Ausgaben [Euro]

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.7 Stadthallen: Schloßberghalle 83

Energiebedarf [kWh] Energiebedarf [kWh]
Klimafaktor
Energiebedarf, wb [kWh]
Primärenergiefaktor Primärenergiefaktor

Eigenstromnutzung [kWh]
Ladestrom [kWh]

Wasserverbrauch [m³]
spez. Wasserverbrauch [Liter/m²]

Energiebericht 2022

Ausgaben [Euro]

Primärenergiebedarf [kWh] Primärenergiebedarf [kWh]
spez. Energiebedarf [kWh/m²]

spez. Energiebedarf, wb [kWh/m²]

spez. Primärenergiebedarf 
[kWh/m²]

spez. Primärenergiebedarf 
[kWh/m²]

Emissionsfaktor [kg/kWh] Emissionsfaktor [kg/kWh]
THG-Emissionen [t CO2eq] THG-Emissionen [t CO2eq]

EBZ [m²]
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Entwicklung Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung Wasserverbrauch
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Entwicklung spezifischer Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung spezifischer Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung spezifischer Wasserverbrauch

Quelle Grenz- und Zielwerte: European Energy Award
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Entwicklung spezifischer Primärenergiebedarf

Entwicklung Treibhausgasemissionen
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Monatlicher spezifischer Energiebedarf Wärme

Monatlicher spezifischer Energiebedarf Strom

Monatlicher spezifischer Wasserverbrauch
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Wasserschaden:
400 m³

259 Liter/m²



Erläuterung

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.7 Stadthallen: Schloßberghalle 88

Energiebericht 2022

Der Wärmeverbrauch ist augrund der schlechten Gebäudesubstanz sehr hoch. Eine energetische Sanierung ist dringend zu 
empfehlen, um Energiekosten einzusparen.

Seit dem Beginn der Pandemie ist der Stromverbrauch deutlich gestiegen. Ein Normalbetrieb und die geplante Umstellung auf 
LED-Beleuchtung sollte den Verbrauch wieder senken. Die Einstellung des Mittagessens sollte zu Stromeinsparungen führen, da 
die Spülmaschinen seltener benutzt werden.

Der Stromverbrauch der Wallbox (Ladestrom) wurde krankheitsbedingt erst im Februar 2023 abgelesen. Deshalb wurde der 
Verbrauch für das Jahr 2022 interpoliert.

Der Effekt des Wasserschadens ist deutlich am gestiegenen Wasserverbrauch erkennbar.

Das Gebäude hat im Verhältnis zu anderen Liegenschaften hohe Treibhausgasemissionen. Ein Sanierungsfahrplan soll 
aufzeigen, wie die Wärmeerzeugung auf Erneuerbare Energien umgestellt werden kann.



Informationen Bilanzraum

Gebäude Schlößleschule Albvereinsraum
Adresse Schulstraße 10 Schulstraße 10
Baujahr Gebäude 1946 1946
Energiebezugsfläche [m²] 560 73
Anzahl Besucher/Nutzer Lager, Vereine Albverein
Hauptnutzungszeiten

Eigenstromerzeugung nein nein

Technologie Heizung Strom Strom
Baujahr Heizung
Heizleistung [kW]
Energieträger Heizung

Boiler Boiler

Strommix Strommix

Lüftungsleistung [kW] keine keine

Name Stromversorger
Name Wärmeversorger

Energiebericht 2022

Heizstrom

Energiedienst AG
Energiedienst AG

Technologie 
Warmwasserversorgung
Baujahr Warmwasserversorgung
Heizleistung 
Warmwasserversorgung [kW]
Energieträger 
Warmwasserversorgung

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.8 Bürger-/Dorfgemeinschaftshäuser: Schlößleschule 89

3.8 Bürger-/Dorfgemeinschaftshäuser: Schlößleschule

Foto



Verbräuche im Bilanzjahr

Wärmeversorgung Licht-/Kraftstromversorgung

633 633
Strommix Strommix

9.719 645
66.894 2.411

1,17 0
78.266

1,3 1,3
85.624 3.086,08

3,81

123,64
135 4,88

0,176 0,176
12 0

Wasserversorgung

633 EBZ = Energiebezugsfläche

988 wb = witterungsbereinigt

205 THG = Treibhausgas

323,85 wird automatisch ausgefüllt

Bemerkungen
- 2022: Nutzungswechsel von Schule zu Dorfgemeinschaftshaus
- 

Entwicklung Kosten

Wasserverbrauch [m³]
spez. Wasserverbrauch [Liter/m²]

Energiebericht 2022

Ausgaben [Euro]

Primärenergiebedarf [kWh] Primärenergiebedarf [kWh]
spez. Energiebedarf [kWh/m²]

spez. Energiebedarf, wb [kWh/m²]

spez. Primärenergiebedarf spez. Primärenergiebedarf 
Emissionsfaktor [kg/kWh] Emissionsfaktor [kg/kWh]
THG-Emissionen [t CO2eq] THG-Emissionen [t CO2eq]

EBZ [m²]

EBZ [m²] EBZ [m²]

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.8 Bürger-/Dorfgemeinschaftshäuser: Schlößleschule 90

Energieträger Energieträger
Ausgaben [Euro] Ausgaben [Euro]
Energiebedarf [kWh] Energiebedarf [kWh]
Klimafaktor
Energiebedarf, wb [kWh]
Primärenergiefaktor Primärenergiefaktor

Eigenstromerzeugung [kWh]
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Entwicklung Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung Wasserverbrauch
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Entwicklung spezifischer Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung spezifischer Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung spezifischer Wasserverbrauch

Quelle Grenz- und Zielwerte: European Energy Award

Energiebericht 2022
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Entwicklung spezifischer Primärenergiebedarf

Entwicklung Treibhausgasemissionen
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Monatlicher spezifischer Energiebedarf Wärme

Monatlicher spezifischer Energiebedarf Strom

Monatlicher spezifischer Wasserverbrauch

Energiebericht 2022
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Erläuterung

Ab 2023 ist mit dem 2,5-fachen der Energiekosten zu rechnen. Nutzersensibilisierung und weitere Energiesparmaßnahmen sollen 
die Kosten wieder senken.

Energiebericht 2022

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.8 Bürger-/Dorfgemeinschaftshäuser: Schlößleschule 95

Die monatliche Ablesung der Verbrauchswerte fehlt. Aufgrund der hohen Energiekosten im Vergleich zu anderen Liegenschaften 
wird eine monatliche Ablesung dringend empfohlen.



Informationen Bilanzraum

Gebäude
Adresse
Baujahr Gebäude
Energiebezugsfläche [m²]
Anzahl Besucher/Nutzer
Hauptnutzungszeiten

Eigenstromerzeugung

Technologie Heizung
Baujahr Heizung
Heizleistung [kW]
Energieträger Heizung

Lüftungsleistung [kW]

Name Stromversorger
Name Wärmeversorger Energiedienst AG

1970

keine

Energiedienst AG

Durchlauferhitzer

nein (PV: 17,5 kWp, Volleinspeisung, nicht im Eigentum der Gemeinde)

1970

Heizstrom
1970

Strommix

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.9 Friedhofsanlagen: Neuer Friedhof 96

3.9 Friedhofsanlagen: Neuer Friedhof

Foto

Neuer Friedhof
Stockach 1

185
Beerdigungen

Technologie 
Warmwasserversorgung
Baujahr Warmwasserversorgung
Heizleistung 
Warmwasserversorgung [kW]
Energieträger 
Warmwasserversorgung

Energiebericht 2022



Verbräuche im Bilanzjahr

Wärmeversorgung Licht-/Kraftstromversorgung

185 185
Strommix Strommix

1.047 402
6.380 1.309

1,17 0
7.465

1,3 1,3
8.166 1.675,52

7,08

40,35
44 9,06

0,176 0,176
1 0

Wasserversorgung

185 EBZ = Energiebezugsfläche

1.485 wb = witterungsbereinigt

342 THG = Treibhausgas

1.848,65 wird automatisch ausgefüllt

Bemerkungen
- inklusive Außenanlage

Entwicklung Kosten

EBZ [m²] EBZ [m²]

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.9 Friedhofsanlagen: Neuer Friedhof 97

Energieträger Energieträger
Ausgaben [Euro] Ausgaben [Euro]
Energiebedarf [kWh] Energiebedarf [kWh]
Klimafaktor
Energiebedarf, wb [kWh]
Primärenergiefaktor Primärenergiefaktor

Eigenstromerzeugung [kWh]

Ausgaben [Euro]

Primärenergiebedarf [kWh] Primärenergiebedarf [kWh]
spez. Energiebedarf [kWh/m²]

spez. Energiebedarf, wb [kWh/m²]

spez. Primärenergiebedarf spez. Primärenergiebedarf 
Emissionsfaktor [kg/kWh] Emissionsfaktor [kg/kWh]
THG-Emissionen [t CO2eq] THG-Emissionen [t CO2eq]

EBZ [m²]

Energiebericht 2022

Wasserverbrauch [m³]
spez. Wasserverbrauch [Liter/m²]
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Entwicklung Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung Wasserverbrauch

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.9 Friedhofsanlagen: Neuer Friedhof 98
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Entwicklung spezifischer Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung spezifischer Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung spezifischer Wasserverbrauch

Quelle Grenz- und Zielwerte: European Energy Award
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Entwicklung spezifischer Primärenergiebedarf

Entwicklung Treibhausgasemissionen

100

Energiebericht 2022

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.9 Friedhofsanlagen: Neuer Friedhof
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Monatlicher spezifischer Energiebedarf Wärme

Monatlicher spezifischer Energiebedarf Strom

Monatlicher spezifischer Wasserverbrauch

Energiebericht 2022
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Erläuterung

Energiebericht 2022

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.9 Friedhofsanlagen: Neuer Friedhof 102

Die monatliche Ablesung der Verbrauchswerte fehlt, kann aber vernachlässigt werden, weil das Gebäude einen gereingen Anteil 
am Gesamtverbrauch hat.



Informationen Bilanzraum

Adresse Kirchheimer 
Straße 112

Mittlere Straße 2 Mühlstraße 11 (Wohncontainer) Mittlere Straße 1

Baujahr Gebäude
Energiebezugsfläche [m²] 194 256 248 383 291
Anzahl Besucher/Nutzer
Hauptnutzungszeiten Gemeinschafts-

unterkunft
Gemeinschafts-
unterkunft

Gemeinschafts-
unterkunft

ab 2023 bilanziert Gemeinschafts-
unterkunft

Eigenstromerzeugung nein nein
Technologie Heizung BW-Kessel Strom
Baujahr Heizung 2001
Heizleistung [kW] 30
Energieträger Heizung Erdgas

Lüftungsleistung [kW] keine

Name Stromversorger Energiedienst AG Energiedienst AG Energiedienst AG Energiedienst AG Energiedienst AG
Name Wärmeversorger Energiedienst AG Energiedienst AG

Adresse Friedrichstraße 2 Alte Bissinger 
Straße 18 
(Landhaus)

Baujahr Gebäude
Energiebezugsfläche [m²] 573
Anzahl Besucher/Nutzer
Hauptnutzungszeiten ab 2024 bilanziert ab 2024 bilanziert

Eigenstromerzeugung nein
Technologie Heizung Wärmepumpe
Baujahr Heizung
Heizleistung [kW]
Energieträger Heizung

Lüftungsleistung [kW]

Name Stromversorger
Name Wärmeversorger

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.10 Unterkünfte 103

3.10 Unterkünfte

Technologie 
Warmwasserversorgung
Baujahr Warmwasserversorgung
Heizleistung 
Warmwasserversorgung [kW]
Energieträger 
Warmwasserversorgung

Energiebericht 2022

Technologie 
Warmwasserversorgung
Baujahr Warmwasserversorgung
Heizleistung 
Warmwasserversorgung [kW]
Energieträger 
Warmwasserversorgung



Verbräuche im Bilanzjahr

Wärmeversorgung Licht-/Kraftstromversorgung

989 989
Mix Strommix

10.082 7.684
105.956 27.807

1,17 0
123.969

63.226 31.878
28,12

125,35

64 32,23

22 3

Wasserversorgung

1.372 EBZ = Energiebezugsfläche

7.563 wb = witterungsbereinigt
1.602 THG = Treibhausgas

1.167,64 wird automatisch ausgefüllt

Bemerkungen
- keine Einzelwohnungen
- Kirchheimer Straße 33 wird vernachlässigt; <100 kWh Strom in den Jahren 2013, 2014
- Kelterstraße 19 wird vernachlässigt; <100 kWh Strom im Jahr 2010
- Hintere Straße 77 (Dachgeschosswohnung) wird vernachlässigt; <100 kWh Strom in den Jahren 2013, 2014
- viele Schätzwerte und Annahmen, da keine vollständige Dokumentation
- 2022: Einordnung zu Gemeinschaftsunterkünfte

Entwicklung Kosten
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EBZ [m²] EBZ [m²]
Energieträger Energieträger
Ausgaben [Euro] Ausgaben [Euro]

Primärenergiebedarf [kWh] Primärenergiebedarf [kWh]
spez. Energiebedarf [kWh/m²]

spez. Energiebedarf, wb [kWh/m²]

spez. Primärenergiebedarf 
[kWh/m²]

spez. Primärenergiebedarf 
[kWh/m²]

Energiebedarf [kWh] Energiebedarf [kWh]
Klimafaktor
Energiebedarf, wb [kWh]
Primärenergiefaktor Primärenergiefaktor

Eigenstromerzeugung [kWh]

Emissionsfaktor [kg/kWh]
THG-Emissionen [t CO2eq] THG-Emissionen [t CO2eq]

EBZ [m²]

Wasserverbrauch [m³]
Ausgaben [Euro]

Emissionsfaktor [kg/kWh]

spez. Wasserverbrauch [Liter/m²]

Energiebericht 2022

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

Au
sg

ab
en

 [E
ur

o]

Wärme Licht-/Kraftstrom Wasser



Entwicklung Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung Wasserverbrauch
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Entwicklung spezifischer Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung spezifischer Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung spezifischer Wasserverbrauch

Quelle Grenz- und Zielwerte: European Energy Award
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Entwicklung spezifischer Primärenergiebedarf

Entwicklung Treibhausgasemissionen
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Monatlicher spezifischer Energiebedarf Wärme

Monatlicher spezifischer Energiebedarf Strom

Monatlicher spezifischer Wasserverbrauch
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Erläuterung

Augrund des Nutzerverhaltens sind alle Verbräuche und insbesondere der Wasserverbrauch extrem hoch. Aber die 
Nutzersensibilisierung in den Unterkünften ist äußerst schwierig.
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Informationen Bilanzraum

Gebäude
Adresse
Baujahr Gebäude
Energiebezugsfläche [m²]
Anzahl Besucher/Nutzer
Hauptnutzungszeiten

Eigenstromerzeugung

Technologie Heizung
Baujahr Heizung
Heizleistung [kW]
Energieträger Heizung

Lüftungsleistung [kW]

Name Stromversorger
Name Wärmeversorger

Frischwasserstation

1975, Anschluss, Gebäude 2019

Holz & Heizöl (über Nahwärme)

ja

Beckenfläche: 313; beheizte Netto-Raumfläche:1512

nein

Hallenbad aquafit
Untere Wiesen
1975

3.000 bis 5.000 im Monat
6 bis 22 Uhr

Baujahr Warmwasserversorgung
Heizleistung 
Warmwasserversorgung [kW]
Energieträger 
Warmwasserversorgung

Energiebericht 2022

Gemeindewerke Oberhaching
Sales&Solutions/EnBW

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.11 Hallenbad 110

3.11 Hallenbad

Foto

Nahwärme
2006

Holz & Heizöl

Technologie 
Warmwasserversorgung



Verbräuche im Bilanzjahr

Wärmeversorgung Licht-/Kraftstromversorgung

313 313
Holz & Heizöl Strommix

80.140 26.662
776.220 148.428

1,17 0
908.177

1,2
915.940 176.807,43

474,21

2.901,53

2.926 564,88
0,166

64 25

Wasserversorgung

313 EBZ = Energiebezugsfläche

23.053 wb = witterungsbereinigt

5.484 THG = Treibhausgas

17.520,77 wird automatisch ausgefüllt

Bemerkungen

Entwicklung Kosten

Energiebedarf [kWh] Energiebedarf [kWh]

EBZ [m²] EBZ [m²]
Energieträger Energieträger
Ausgaben [Euro] Ausgaben [Euro]
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Primärenergiebedarf [kWh] Primärenergiebedarf [kWh]
spez. Energiebedarf [kWh/m²]

spez. Energiebedarf, wb [kWh/m²]

spez. Primärenergiebedarf 
[kWh/m²]

spez. Primärenergiebedarf 
[kWh/m²]

Klimafaktor
Energiebedarf, wb [kWh]
Primärenergiefaktor Primärenergiefaktor

Eigenstromerzeugung [kWh]

Emissionsfaktor [kg/kWh]
THG-Emissionen [t CO2eq] THG-Emissionen [t CO2eq]

EBZ [m²]

Energiebericht 2022

Wasserverbrauch [m³]
spez. Wasserverbrauch [Liter/m²]

Ausgaben [Euro]

Emissionsfaktor [kg/kWh]
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Entwicklung Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung Wasserverbrauch
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Entwicklung spezifischer Energiebedarf Wärme
wb = witterungsbereinigt

Entwicklung spezifischer Energiebedarf Licht-/Kraftstrom

Entwicklung spezifischer Wasserverbrauch

Quelle Grenz- und Zielwerte: European Energy Award
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Entwicklung spezifischer Primärenergiebedarf

Entwicklung Treibhausgasemissionen
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Monatlicher spezifischer Energiebedarf Wärme
im Vergleich zum 5-Jahres-Durchschnitt (schwarz)

Monatlicher spezifischer Energiebedarf Strom
im Vergleich zum 5-Jahres-Durchschnitt (schwarz)

Monatlicher spezifischer Wasserverbrauch
im Vergleich zum 5-Jahres-Durchschnitt (schwarz)
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Erläuterung

Energiebericht 2022
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Eine monatliche Ablesung des Wasserverbrauchs ist zwar vorhanden, die Werte werden aber noch nicht gemeldet. Dies ist ab 
2024 eingeplant.



Informationen Bilanzraum

Zugehörigkeit Flutlicht
Rasenspielfeld

Beregnung
Rasenspielfeld

Flutlicht
Kunstrasenplatz

Adresse
In Betrieb seit
Energiebezugsfläche [m²] 7.650 7.650 5.840
Anzahl Besucher/Nutzer
Hauptnutzungszeiten
Name Stromversorger EnBW Energiedienst AG EnBW

Energiebericht 2022
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3.12 Sportplätze

Foto



Verbräuche im Bilanzjahr

Stromversorgung Flutlicht Stromversorgung Bewässerung

13.490 7.650
Strommix Strommix

2.898 238
12.565 623

16.556 822
0,93 0,08

1.227 107

2 0

Wasserversorgung Bewässerung

7.650 EBZ = Energiebezugsfläche

3.555
1.392 THG = Treibhausgas

181,96 wird automatisch ausgefüllt

Bemerkungen

Entwicklung Kosten
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Emissionsfaktor [kg/kWh]

EBZ [m²]
Energieträger
Ausgaben [Euro]

Wasserverbrauch [m³]

Energiebedarf [kWh]
Primärenergiefaktor
Primärenergiebedarf [kWh]
spez. Energiebedarf [kWh/m²]
spez. Primärenergiebedarf 
[Wh/m²]

THG-Emissionen [t CO2eq]
Emissionsfaktor [kg/kWh]
THG-Emissionen [t CO2eq]

EBZ [m²]
Energieträger
Ausgaben [Euro]

Primärenergiebedarf [kWh]
spez. Energiebedarf [kWh/m²]
spez. Primärenergiebedarf 
[Wh/m²]

Energiebedarf [kWh]
Primärenergiefaktor

EBZ [m²]
Ausgaben [Euro]

spez. Wasserverbrauch [Liter/m²]
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Entwicklung Strombedarf Flutlichtanlagen

Entwicklung Stromverbrauch Bewässerung

Entwicklung Wasserverbrauch Bewässerung

Energiebericht 2022

3.12 Sportplätze 119Gemeinde Dettingen unter Teck

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

En
er

gi
eb

ed
ar

f S
tro

m
 [k

W
h]

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

W
as

se
rv

er
br

au
ch

 [m
³]

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

W
as

se
rv

er
br

au
ch

 [m
³]



Entwicklung spezifischer Strombedarf Flutlichtanlage

Entwicklung spezifischer Wasserverbrauch Bewässerung

Entwicklung spezifischer Wasserverbrauch Bewässerung
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Entwicklung spezifischer Primärenergiebedarf

Entwicklung Treibhausgasemissionen
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Monatlicher spezifischer Energiebedarf Strom Flutlicht
im Vergleich zum 5-Jahres-Durchschnitt (schwarz)

Monatlicher spezifischer Energiebedarf Strom Bewässerung
im Vergleich zum 5-Jahres-Durchschnitt (schwarz)

Monatlicher spezifischer Wasserverbrauch
im Vergleich zum 5-Jahres-Durchschnitt (schwarz)
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Erläuterung

Energiebericht 2022
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Eine monatliche Ablesung der Verbräuche findet aktuell nicht statt und ist vorerst auch nicht geplant.



Informationen Bilanzraum

Anzahl Trafostation
Anzahl Leuchtstellen Stand 2021
Anzahl LED Stand 2022

Stand 2022

Stand 2022

3.13 Straßenbeleuchtung 124

3.13 Straßenbeleuchtung

Foto

Energiebericht 2022

Einwohner

Stromversorger

Anteil LED

beleuchtete Straßenlänge [km]

Gemeinde Dettingen unter Teck

16
1072

308

29%

28,5

6207

Energiedienst AG



Verbräuche im Bilanzjahr

Stromverbrauch 
[kWh] Kosten [Euro] Straßenlänge 

[m]

spez. 
Stromverbrauch 

[kWh/m]
3.885,10 735,04 840 5
6.026,70 1.120,57 2.231 3
4.176,00 787,42 1.578 3
2.524,10 490,01 60 42

10.238,20 1.878,77 3.117 3
3.951,10 746,94 1.332 3
1.685,10 338,95

299,00 89,42
7.190,50 1.330,12 2.887 2
7.219,50 1.335,32 2.133 3
5.849,80 1.088,71 2.194 3

15.343,30 2.797,87 2.481 6
3.937,50 726,66 1.471 3
5.745,70 1.070,01 2.421 2

10.156,40 1.864,03 2.414 4
17.262,70 3.143,41 3.363 5

105.490,70 19.543,25 28.522 4

18

THG = Treibhausgas
wird automatisch ausgefüllt

Bemerkungen

Entwicklung Kosten

Eisenbahnstraße (Unterführung)
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Trafostation
Am Kelterplatz

Energiebericht 2022

Teckstraße

Gesamt

Mittlere Straße

Sulzburgstraße

Schulstraße
Starenweg

Limburgstraße

Kelterstraße 40
Kelterstraße 118
Kirchheimer Straße 127
Kirchheimer Straße 25

THG-Emissionen [t CO2eq]

Nikolausstraße
Schubertweg

Verkehrsbeleuchtung
Verkehrsbeleuchtung

Brunnenstraße
Burghof
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Entwicklung Energiebedarf Strom

Entwicklung spezifischer Energiebedarf Strom pro Straßenlänge

Entwicklung spezifischer Energiebedarf Strom pro Einwohner
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Entwicklung spezifischer Primärenergiebedarf

Entwicklung Treibhausgasemissionen

Monatlicher spezifischer Energiebedarf Strom
im Vergleich zum 5-Jahres-Durchschnitt (schwarz)

Energiebericht 2022
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Erläuterung

Energiebericht 2022

128Gemeinde Dettingen unter Teck 3.13 Straßenbeleuchtung

Durch den frühzeitigen Wechsel auf Energiesparlampen konnte bereits eine deutliche Stromeinsparung erzielt werden. Mit dem 
Wechsel auf LED-Lampfen sind keine großen Einspareffekte mehr zu erwarten.

Bisher erhalten wir keine monatliche Abrechnung des Stromverbrauchs.



Informationen Bilanzraum

Pumpwerk 
Goldmorgen

Pumpwerk 
Eichhalde

Hochbehälter 
Guckenrain

Adresse Gutenbergstraße Eichhalde
Gemeindewerke 
Oberhaching

Energiedienst AG

Bezeichnung Anlage
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3.14 Wasserversorgung

Foto

Energiebericht 2022

Name Stromversorger



Verbräuche im Bilanzjahr

Stromversorgung für Wasserversorgung

vorläufig

THG = Treibhausgas
wird automatisch ausgefüllt

Bemerkungen
- ab 2021: Pumpwerk Eichhalde

Entwicklung Kosten

Energieträger
Ausgaben [Euro]
Energiebedarf [kWh]
Primärenergiefaktor

Gemeinde Dettingen unter Teck 3.14 Wasserversorgung 130

geförderte Wassermenge [m³]
Strommix

350.000

14.449
58.043

73.696
166
0,21

10

Energiebericht 2022

Primärenergiebedarf [kWh]
spez. Energiebedarf [Wh/m³]
spez. Primärenergiebedarf 
[Wh/m³]
Emissionsfaktor [kg/kWh]
THG-Emissionen [t CO2eq]

Eigenstromerzeugung [kWh] 0
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Entwicklung Strombedarf Wasserversorgung

Entwicklung spezifischer Strombedarf der Wasserversorgung
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Entwicklung spezifischer Primärenergiebedarf

Entwicklung Treibhausgasemissionen

Monatlicher spezifischer Energiebedarf Strom
im Vergleich zum 5-Jahres-Durchschnitt (schwarz)

Energiebericht 2022
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Erläuterung

Energiebericht 2022

Seit 2022 erfolgt eine monatliche Ablesung des Stromverbrauch nur im Pumpwerk Goldmorgen. Eine gesamtheitliche monatliche 
Verbrauchserfassung hat zunächst keine hohe Priorität.
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Informationen Bilanzraum

Stand 1.1.2023

Aktivkohle zur Adsorption von Hormonen und 
Pharmaka (ja, nein)
Stickstoff Fracht im Zulauf (TKN/BSB4<0,1 oder  
0,1 bis 0,25 oder >0,25 oder >0,35)

Eigenstromerzeugung BHKW (Klärgas) + Parkplatz-PV

Energiebericht 2022

Vorstadtstraße 101
73240 Wendlingen am Neckar

Belebungsanlage mit getrennter 
(anaerober) Schlammstabilisierung 
GK5 (>100.000 EW 
bzw. >6 t BSB5/d) 
7,1%

8

Bezeichnung Anlage
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3.15 Kläranlage

Foto

Gruppenklärwerk Wendlingen
Adresse

Anlagentyp

Größenklasse

Anteil der Kommune (Verhältnis Einwohnerwert)

Pumpwerke im Zulauf (Pumphöhe) [m]

Desinfektion durch UV-Bestrahlung (ja, nein)
Schlammtrocknung (ja, nein)

Filterung (ja, Membranfilter, nein)
Ozonbehandlung (ja, nein)

Abluftbehandlung (ja, nein)
Biomembrananlage statt biologischer 
Reinigungsstufe (ja, nein)

nein

ja

>0,25

nein
nein
nein
nein
nein



Verbräuche im Bilanzjahr 2021

Stromversorgung für Wasserversorgung

170.211 3.012.802

Strommix 31.027
3.557.483 2.981.775

1,1 575.708
4.014.067

21
24 THG = Treibhausgas

0,107 wird automatisch ausgefüllt
381

27

Entwicklung Strombedarf Kläranlage

Entwicklung spezifischer Strombedarf Kläranlage

Eigenstromerzeugung [kWh]

Eigenstromnutzung [kWh]
Stromzukauf [kWh]
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spez. Energiebedarf [kWh/EW]
spez. Primärenergiebedarf 
Emissionsfaktor [kg/kWh]
THG-Emissionen [t CO2eq]

angeschlossene Einwohner 
(insgesamt)
Energieträger Strombezug

Primärenergiefaktor
Primärenergiebedarf [kWh]

Energiebericht 2022

THG-Emissionen Dettingen 
[t CO2eq]

Rückspeisung [kWh]
Energiebedarf [kWh]
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Entwicklung spezifischer Primärenergiebedarf
für Gemeinde Dettingen

Entwicklung Treibhausgasemissionen
für Gemeinde Dettingen

Energiebericht 2022
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Informationen Bilanzraum

Anzahl Fahrzeuge 11
Dieselfahrzeuge 9
Benzinfahrzeuge 1
Elektrofahrzeuge 0

Bauhoffahrzeuge 10
Fahrzeuge der Verwaltung 0
Hausmeisterfahrzeuge 1

6.282
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3.16 Fuhrpark

Foto

Einwohner

Energiebericht 2022



Verbräuche im Bilanzjahr

Kraftstoffart Kraftstoff-
verbrauch [kWh] Kosten [Euro]

Benzin 7.801 1.849,32
Diesel 6.358 1.236,90
Diesel 12.354 2.527,70
Diesel 8.726 1.777,66
Diesel 8.863 1.864,26
Diesel 10.412 1.983,02
Diesel 13.712 2.777,72
Diesel 10.059 2.046,45
Diesel 5.584 1.131,79
Diesel 3.484 715,53

Elektro 517 134,00

Kraftstoff-
verbrauch [kWh] Kosten [Euro]

THG-
Emissionen [t 

CO2eq]
87.870,92 18.044,35 29

THG = Treibhausgas

wird automatisch ausgefüllt

Bemerkungen
- ohne Fahrzeuge der Feuerwehr

Entwicklung Kosten

ES-DT-370 (Holder 370)
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Fahrzeugbezeichnung
Rasenmäher
Bagger
Radlader
ES-DT-208 (Fendt 208)

ES-DT-550 (Fendt 280)
ES-DT-554 (Ford-Busle)
ES-DT-558 (Holder 358)
ES-DT-864 (Nissan Pkw)
ES-DT-1629 (Mercedes Lkw)

Hausmeisterfahrzeug (StreetScooter)

Gesamt

Energiebericht 2022
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Entwicklung Kraftstoffverbrauch

Entwicklung spezifischer Kraftstoffverbrauch
EW = Einwohner
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Entwicklung spezifischer Primärenergiebedarf
EW = Einwohner

Entwicklung Treibhausgasemissionen
THG = Treibhausgas

Energiebericht 2022
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Erläuterung
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Energiebericht 2022

Der Kraftstoffverbrauch ist aufgrund des Winterdienstes stark witterungsabhängig.

Das Ablesen des Kilometerstands des Hausmeisterfahrzeugs wurde krankheitsbedingt nicht fortgeführt. Deshalb konnte eine 
Ablesung erst im Februar 2023 erfolgen. Die Zwischenwerte wurde entsprechend interpoliert.



Informationen Bilanzraum

Flugreisen 0 Flugmeilen
Bahnfahrten 30 Kilometer
Pkw (nicht Fuhrpark) 55 Kilometer
Sonstige Reisemittel 0 Kilometer

wird automatisch ausgefüllt

Entwicklung

Bemerkungen:
- nicht erfasst: Strecken zu Fuß und mit dem Rad
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3.17 Dienstreisen

Foto

Energiebericht 2022
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Erläuterung

Die Berichterstattung ist ab 2024 eingeplant.

Energiebericht 2022
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Gaseinsparungen während der Gaskrise 2022
wb = witterungsbereinigt

-3% (witterungsbereinigt)

-6% Schloßberghalle
-2% Rathaus

Erläuterung

Energiebericht 2022
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4 Zusätzliche Analysen

Einsparung:

Aufgrund des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine wurden russische Gaslieferungen gestoppt. Durch die Knappheit sind die 
Gaspreise gestiegen. Die Bundesregierung verordnete daher auch die Gemeinde zum Gassparen, um die deutschen Gasspeicher 
für die kommende Heizperiode ausreichend zu füllen.
Durch einen eigenen Stufenplan kam die Gemeinde der Maßnahmenverordnung der Bundesregierung zuvor.
Als im Herbst 2022 die Heizperiode anfing, war es überdurchschnittlich warm. Deshalb fielen die Einsparungen witterungsbereinigt 
gering aus.
Zum Ende der Corona-Pandemie konnten wieder mehr Veranstaltungen stattfinden, obwohl weiterhin Auflagen gegolten haben. 
So wurde die Lüftungsanlage in der Schloßberghalle mit Umluft betrieben, wodurch hohe Wärmeverluste entstanden sind.

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

5-Jahres-Schnitt

G
as

ve
rb

ra
uc

h,
 w

b 
[k

W
h]

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

5-Jahres-Schnitt

G
as

ve
rb

ra
uc

h,
 w

b 
[k

W
h]

Rathaus

Schloßberg-
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Ende des Berichts

Energiebericht 2022
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